INFORMAZIONI DI STAMPA:
- FOGLIO 1200X900

- SCALA 1:1

- PENNINI "IPOVISIONE"

LEGENDA

M Valvola d’intercettazione

Tubazioni andata e ritorno acqua calda radiatori ¢ 1/2”

Radiatore in alluminio con valvola di intercettazione e detentore,
=== valvola sfogo aria, con mensola di sostegno del tipo ad espansione
con tassello in nylon

DA COLLEGARE AL CIRCUITO ESISTENTE NOTE: — Le dorsali saranno realizzate con tubazioni in

ACQUA CALDA— RADIATORI acciaio nero ss MANNESMAN UNI 7287/74 con
rivestimento sintetico a cellula chiusa "ARMAFLEX”
e gli stacchi ai radiatori saranno realizzati in
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aggiornamenti

QUOTA 9/.40

Data novembre 2006

Scala 1:50
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